
■使用上のご注意

・安全にご使用いただくため、定期点検を電気工事業者へ依頼され
ることをお奨めします。
・有資格者以外の電気工事は法律で禁止されていますので絶対に
行わないでください。

・住宅用分電盤の前面には、ものを置かないでください。
・下記のような環境では使用しないでください。
　高温・多湿・じんあい・腐食性ガス・振動・衝撃など
・住宅用分電盤表面のよごれは、乾いた布で拭き取ってください。

薬品や、アルカリ系・
酸性系などの洗剤

乾いた布による拭き取り
中性洗剤の使用
（軽く布に湿らせてご使用ください）

■安全に関するご注意

警告

異常（発熱・臭い・煙など）がありましたら直ちにブレーカを
「切」にして、連絡先または電気工事業者へ連絡してください。 
火災のおそれがあります。

カバーは絶対に開けないでください。
感電するおそれがあります。

住宅用分電盤 取扱説明書
このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用の前に必ずこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
　　　　　（この説明書は、必ず保管しておいてください。）　        

仕様など、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。
また、ご不明な点がありましたら弊社お客様相談室にお問合わせください。
この説明書の内容は 2015 年 9月現在のものです。 C903442002

〒480-1189 愛知県長久手市蟹原2201番地
お客様相談室／T E L（0 5 6 1）6 4 - 0 1 5 2

連絡先

■電気工事業者様へのお願い
・施工終了後、下記「電気工事業者名欄」にご記入ください。
・この説明書は必ずお客様にお渡しください。

施工年月日　　　　　年　　　月　　　日

電気工事業者名

ＴＥＬ



■電気が切れたときの処置手順および主幹ブレーカ動作確認手順

各部の名称

動作確認概略図

黄色
または
白色

ボタンが
ない場合
があります

灰色
（グレー）

表示
ボタン

テスト
ボタン

ボ
タ
ン

色 名称 備考

Ｓブレーカ

主幹ブレーカ

ついてない場合があ
ります。関西・中国・
四国・沖縄地域など

分岐ブレーカ
ボタン

テスト
ボタン

主幹ブレーカ
ハンドル

電気が切れた時の処置手順

切れた回路の分岐
ブレーカを再投入し
てください。

そのまま使用してくだ
さい。

電力が復旧するまで
お待ちください。

Ｓブレーカを再投入し
てください。

使用していた電気器具
を少なくしてください。

主幹ブレーカのハンドル
を下におろしてから再投
入してください。

主幹ブレーカのハン
ドルを下におろしてか
ら再投入してください

　　　至急連絡先ま
たは電気工事業者へ
連絡してください。

異常

出ている

停電です

出ていない

使用していた電気器具
を少なくしてください。

切れていない

主幹ブレーカ

Ｓブレーカ

どこのブレーカが
切れていますか？

全て切れた

一部切れた

主幹ブレーカに黄色
または白色の表示
ボタン（または表示）
がありますか？ 黄色または白色

の表示ボタン
（または表示）は
どうなっていま
すか？

ない

ある

切れた回路で使
用していた電気
器具を少なくして
ください。

どこの電気が
切れましたか？

【手順】
テストボタンを押して
主幹ブレーカが切れる
のを確認してください。

テストボタンを
押す

動作
確認

ハンドルを
再投入 正常

切れない

切れる

入らない

入る

　　　至急連絡先または電気工事業者へ連絡してください。異常

電気が切れますので、
ご使用中の時計・タイ
マーなどのセットを
やり直してください。

切れない

切れる

電気が切れた

主幹ブレーカ動作確認手順　主幹ブレーカが動作することを定期的に確認することをお奨めします。


